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FORGES-LES-EAUX
Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Commune
Localisation exacte

00308055
FORGES-LES-EAUX (UGE 0163)
ROUVRAY CATILLON (TTP 000739)
RESERVOIR FORGES (P 0000001070)
FORGES-LES-EAUX
ROBINET CHATEAU D'EAU

Rouen, le 27 juillet 2026

Prélevé le : 
par : 

Type visite : 
Type d'eau : 

Motif : 

jeudi 09 juillet 2026 à 09h25
LAURINE BIGOT
AU

T1
suivi renforcé

Mesures de terrain

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE FORGES-LES-EAUX
Place Brévière

76440 FORGES-LES-EAUX

Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Analyse laboratoire Références de qualité

inférieure supérieure

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie     Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Type de l'analyse : 76AU                               Code SISE de l'analyse : 00308115                             Référence laboratoire : E.2026.12245-1

PESTICIDES TRICETONES
Sulcotrione <0,02 µg/L 0,10
Mésotrione <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES ARYLOXYACIDES
2,4,5-T <0,02 µg/L 0,10
2,4-D <0,02 µg/L 0,10
2,4-MCPA <0,02 µg/L 0,10
2,4-MCPB <0,02 µg/L 0,10
Clodinafop-propargyl <0,02 µg/L 0,10
Dichlorprop <0,02 µg/L 0,10
Fénoxaprop-éthyl <0,02 µg/L 0,10
Fluazifop butyl <0,02 µg/L 0,10
Haloxyfop éthoxyéthyl <0,02 µg/L 0,10
Mécoprop <0,02 µg/L 0,10
Propaquizafop <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES CARBAMATES
Carbaryl <0,02 µg/L 0,10
Carbendazime <0,02 µg/L 0,10
Carbétamide <0,02 µg/L 0,10
Carbofuran <0,02 µg/L 0,10
Chlorprophame <0,02 µg/L 0,10
Diethofencarbe <0,02 µg/L 0,10
Fenobucarbe <0,02 µg/L 0,10
Fenoxycarbe <0,02 µg/L 0,10
Indoxacarbe <0,02 µg/L 0,10
Iprovalicarb <0,02 µg/L 0,10
Méthiocarb <0,02 µg/L 0,10
Asulame <0,01 µg/L 0,10
Méthomyl <0,02 µg/L 0,10
Molinate <0,01 µg/L 0,10
Propamocarbe <0,02 µg/L 0,10
Prophame <0,02 µg/L 0,10
Propoxur <0,01 µg/L 0,10
Prosulfocarbe <0,02 µg/L 0,10
Pyrimicarbe <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES ORGANOCHLORES
Dimétachlore <0,02 µg/L 0,10
Oxadiazon <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Ethoprophos <0,02 µg/L 0,10
Mévinphos <0,02 µg/L 0,10
Ométhoate <0,02 µg/L 0,10
Oxydéméton méthyl <0,02 µg/L 0,10
Phoxime <0,02 µg/L 0,10
Phosphamidon <0,02 µg/L 0,10
Quinalphos <0,02 µg/L 0,10
Vamidothion <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


PLV : 00308055   page : 2
DES 00523

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES TRIAZINES
Améthryne <0,02 µg/L 0,10
Atrazine 0,01 µg/L 0,10
Cyanazine <0,02 µg/L 0,10
Cybutryne <0,02 µg/L 0,10
Triazoxide <0,02 µg/L 0,10
Cyromazine <0,01 µg/L 0,10
Desmétryne <0,02 µg/L 0,10
Flufenacet <0,02 µg/L 0,10
Hexazinone <0,02 µg/L 0,10
Métamitrone <0,02 µg/L 0,10
Métribuzine <0,02 µg/L 0,10
Prométhrine <0,02 µg/L 0,10
Prométon <0,02 µg/L 0,10
Propazine <0,02 µg/L 0,10
Sébuthylazine <0,02 µg/L 0,10
Secbuméton <0,02 µg/L 0,10
Simazine <0,01 µg/L 0,10
Simétryne <0,02 µg/L 0,10
Terbuméton <0,02 µg/L 0,10
Terbutryne <0,02 µg/L 0,10
Terbuthylazin <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Acétochlore <0,02 µg/L 0,10
Alachlore <0,02 µg/L 0,10
Boscalid <0,02 µg/L 0,10
Diméthénamide <0,02 µg/L 0,10
Cyazofamide <0,02 µg/L 0,10
Isoxaben <0,02 µg/L 0,10
Flamprop-isopropyl <0,02 µg/L 0,10
Carboxine <0,02 µg/L 0,10
Métazachlore <0,01 µg/L 0,10
Métolachlore <0,01 µg/L 0,10
Napropamide <0,02 µg/L 0,10
Oryzalin <0,02 µg/L 0,10
Propachlore <0,01 µg/L 0,10
Propyzamide <0,02 µg/L 0,10
Zoxamide <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
Buturon <0,02 µg/L 0,10
Chloroxuron <0,02 µg/L 0,10
Chlorsulfuron <0,02 µg/L 0,10
Chlortoluron <0,02 µg/L 0,10
Cycluron <0,02 µg/L 0,10
Diflubenzuron <0,02 µg/L 0,10
Diuron <0,02 µg/L 0,10
Ethidimuron <0,02 µg/L 0,10
Fénuron <0,02 µg/L 0,10
Fluométuron <0,02 µg/L 0,10
Flufénoxuron <0,05 µg/L 0,10
Iodosulfuron-methyl-sodium <0,02 µg/L 0,10
Trinéxapac-éthyl <0,02 µg/L 0,10
Isoproturon <0,02 µg/L 0,10
Linuron <0,02 µg/L 0,10
Métabenzthiazuron <0,02 µg/L 0,10
Métoxuron <0,02 µg/L 0,10
Métobromuron <0,02 µg/L 0,10
Monolinuron <0,02 µg/L 0,10
Monuron <0,02 µg/L 0,10
Néburon <0,02 µg/L 0,10
Siduron <0,02 µg/L 0,10
Thébuthiuron <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES SULFONYLUREES
Amidosulfuron <0,02 µg/L 0,10
Triflusulfuron-methyl <0,02 µg/L 0,10
Flazasulfuron <0,02 µg/L 0,10
Flupyrsulfuron-méthyle <0,02 µg/L 0,10
Foramsulfuron <0,02 µg/L 0,10
Mésosulfuron-méthyl <0,02 µg/L 0,10
Azimsulfuron <0,02 µg/L 0,10
Metsulfuron méthyl <0,02 µg/L 0,10
Nicosulfuron <0,01 µg/L 0,10
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PESTICIDES SULFONYLUREES
Prosulfuron <0,02 µg/L 0,10
Rimsulfuron <0,02 µg/L 0,10
Sulfosulfuron <0,02 µg/L 0,10
Thifensulfuron méthyl <0,02 µg/L 0,10
Tribenuron-méthyle <0,02 µg/L 0,10
Triasulfuron <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Bromoxynil <0,02 µg/L 0,10
Dinoseb <0,02 µg/L 0,10
Dinoterbe <0,02 µg/L 0,10
Dinitrocrésol <0,02 µg/L 0,10
Fénarimol <0,02 µg/L 0,10
Imazaméthabenz <0,02 µg/L 0,10
Pentachlorophénol <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES TRIAZOLES
Aminotriazole <0,05 µg/L 0,10
Bitertanol <0,02 µg/L 0,10
Cyproconazol <0,02 µg/L 0,10
Epoxyconazole <0,02 µg/L 0,10
Fenbuconazole <0,02 µg/L 0,10
Florasulam <0,02 µg/L 0,10
Fludioxonil <0,02 µg/L 0,10
Flusilazol <0,02 µg/L 0,10
Flutriafol <0,02 µg/L 0,10
Difénoconazole <0,02 µg/L 0,10
Hexaconazole <0,02 µg/L 0,10
Metconazol <0,02 µg/L 0,10
Penconazole <0,02 µg/L 0,10
Propiconazole <0,03 µg/L 0,10
Triticonazole <0,02 µg/L 0,10
Myclobutanil <0,02 µg/L 0,10
Tébuconazole <0,02 µg/L 0,10

PESTICIDES STROBILURINES
Azoxystrobine <0,02 µg/L 0,10
Kresoxim-méthyle <0,02 µg/L 0,10
Picoxystrobine <0,02 µg/L 0,10
Pyraclostrobine <0,02 µg/L 0,10
Dimoxystrobine <0,02 µg/L 0,10
Trifloxystrobine <0,02 µg/L 0,10

MÉTABOLITES PERTINENTS
OXA alachlore <0,020 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl 0,05 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl déisopropyl 0,06 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,02 µg/L 0,10
Atrazine-2-hydroxy <0,02 µg/L 0,10
Atrazine-déisopropyl <0,01 µg/L 0,10
Chloridazone desphényl 0,083 µg/L 0,10
Chloridazone méthyl desphényl 0,029 µg/L 0,10
Chlorothalonil R417888 0,084 µg/L 0,10
Flufenacet ESA <0,005 µg/L 0,10
2,6 Dichlorobenzamide <0,02 µg/L 0,10
Simazine hydroxy <0,02 µg/L 0,10
Terbuméton-désethyl <0,02 µg/L 0,10
Hydroxyterbuthylazine <0,02 µg/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl <0,01 µg/L 0,10

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE
Aldicarbe sulfoné <0,02 µg/L 0,10
Hydroxycarbofuran-3 <0,02 µg/L 0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy <0,020 µg/L 0,10
Diméthachlore OXA <0,010 µg/L 0,10
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,02 µg/L 0,10
1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,02 µg/L 0,10
Flufénacet OXA <0,005 µg/L 0,10
Imazaméthabenz-méthyl <0,02 µg/L 0,10
Ioxynil <0,02 µg/L 0,10
Desméthylisoproturon <0,02 µg/L 0,10
Ethylenethiouree <0,02 µg/L 0,10
Desmethylnorflurazon <0,01 µg/L 0,10
Propachlore ESA <0,005 µg/L 0,10
Propachlore OXA <0,005 µg/L 0,10
Terbuthylazine métabolite LM6 <0,020 µg/L 0,10
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PESTICIDES DIVERS
Acétamiprid <0,02 µg/L 0,10
Bénalaxyl <0,02 µg/L 0,10
Bentazone <0,02 µg/L 0,10
Bromacil <0,02 µg/L 0,10
Benoxacor <0,02 µg/L 0,10
Butraline <0,02 µg/L 0,10
Dichorophène <0,02 µg/L 0,10
Chloridazone <0,02 µg/L 0,10
Coumafène <0,02 µg/L 0,10
Chlorbromuron <0,02 µg/L 0,10
Cyprodinil <0,01 µg/L 0,10
Pymétrozine <0,02 µg/L 0,10
Clomazone <0,02 µg/L 0,10
Diflufénicanil <0,01 µg/L 0,10
Cycloxydime <0,02 µg/L 0,10
Coumatétralyl <0,02 µg/L 0,10
Diméthomorphe <0,02 µg/L 0,10
Diméfuron <0,02 µg/L 0,10
Ethofumésate <0,02 µg/L 0,10
Fénazaquin <0,02 µg/L 0,10
Fenpropidin <0,02 µg/L 0,10
Fenpropimorphe <0,02 µg/L 0,10
Fipronil <0,02 µg/L 0,10
Fluquinconazole <0,02 µg/L 0,10
Flurochloridone <0,02 µg/L 0,10
Flurtamone <0,02 µg/L 0,10
Fomesafen <0,02 µg/L 0,10
Imazalile <0,02 µg/L 0,10
Imidaclopride <0,02 µg/L 0,10
Imazaquine <0,02 µg/L 0,10
Lenacile <0,02 µg/L 0,10
Mepiquat <0,02 µg/L 0,10
Métalaxyle <0,02 µg/L 0,10
Métaldéhyde <0,02 µg/L 0,10
Norflurazon <0,02 µg/L 0,10
Flonicamide <0,05 µg/L 0,10
Oxadixyl <0,02 µg/L 0,10
Chlormequat <0,01 µg/L 0,10
Clethodime <0,02 µg/L 0,10
Difenacoum <0,05 µg/L 0,10
Flutolanil <0,02 µg/L 0,10
Imazamox <0,02 µg/L 0,10
Pencycuron <0,03 µg/L 0,10
Pendiméthaline <0,01 µg/L 0,10
Thiaclopride <0,01 µg/L 0,10
Thiamethoxam <0,02 µg/L 0,10
Clothianidine <0,04 µg/L 0,10
Prochloraze <0,02 µg/L 0,10
Propanil <0,02 µg/L 0,10
Fluazinam <0,02 µg/L 0,10
Pyriméthanil <0,02 µg/L 0,10
Quinoxyfen <0,02 µg/L 0,10
Tébufénozide <0,02 µg/L 0,10
Tétraconazole <0,02 µg/L 0,10
Paclobutrazole <0,02 µg/L 0,10
Spiroxamine <0,02 µg/L 0,10
Thiabendazole <0,02 µg/L 0,10
Métosulam <0,02 µg/L 0,10
Quizalofop-p-éthyl <0,02 µg/L 0,10

MÉTABOLITES NON PERTINENTS
ESA acetochlore <0,01 µg/L 0,9 (VI)
OXA acetochlore <0,01 µg/L 0,9 (VI)
ESA alachlore <0,01 µg/L 0,9 (VI)
Chlorothalonil R471811 0,823 µg/L 0,9 (VI)
CGA 369873 0,112 µg/L 0,9 (VI)
CGA 354742 <0,005 µg/L 0,9 (VI)
Diméthénamide OXA <0,010 µg/L 0,9 (VI)
Diméthénamide ESA <0,005 µg/L 0,9 (VI)
ESA metazachlore 0,042 µg/L 0,9 (VI)
OXA metazachlore <0,005 µg/L 0,9 (VI)
OXA metolachlore <0,01 µg/L 0,9 (VI)
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MÉTABOLITES NON PERTINENTS
ESA metolachlore <0,020 µg/L 0,9 (VI)

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Ethyluree <0,02 µg/L

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00308055)
Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres  mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi
renforcé.

P/Le directeur général




 L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD 

Signé

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Bulletins emailing
	00523
	07600308055 07600523
	00308115




